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PLANTA BAIXA
REDE SUBTERRANEA DE AT e BT

ESCALA 1/250

I4
iTEM DESCRICAO SIMBOLOGIA OBS.: Todos 0s dutos, pogos e caixas de instalagBes devem sempre que possivel ficar paralelos ao meio-fio da
rua onde estdo sendo instalados.
01 REDE DE MT, EM ELETRODUTO SUBTERRANEO A INSTALAR 3#50(50) 15kV
02 POSTE DE DE CONCRETO ARMADO SECAO DT, SENDO 12 m DE ALTURA E 300kg DE ESFORCO LATERAL JJ 30012
0 ) R3 AJUSTE DE PROJETO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO IPHAN 25/04/2016
2 - A
REDE AEREA COMPACTA PROTEGIDA EXISTENTE. 3 #120mm? ALP - 15 kV R2 AJUSTE DE PROJETO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO IPHAN 28/11/2015
04 ATERRAMENTO M\HH}* R1 SINALIZACAO PARA DEFICIENTE VISUAL 02/03/2015
. R EMISSAO ORIGINAL 28/11/2014
05 BANCO DE DUTO CORRUGADO SUBTERRANEO ====== 0 55A0 ORIG /11
REV DESCRICAO ELAB. APROV. DATA
06 TIPO DE BANCO DE DUTOS
07 - i PROJETO: DESENHO: VERIFICAGAO: APROVAGAO:
CENTRO DE TRANSFORMACAO DE SUPERFICIE - CTSp COM 01 TRAFO
08 TIPO DO CENTRO DE TRANSFORMACAO CTPS - 01 - I50KVA
09 ESTRUTURA DE TRANSPOSICAO DE REDE AEREA PARA REDE SUBTERRANEA. CE-TS
CARLOS EDUARDO R. XAVIER GENILDO BEZERRA DA SILVA CARLOS EDUARDO R. XAVIER ANA AUGUSTA CAMPOS
10 POCO DE INSPECAO TIPO PP 1.0 X 1.0m. PARA REDE SUBTERRANEA DE MEDIA TENSAO g CREA-15.115 - D/PE CREA - 05697 - TD/PE CREA-15.115 - D/PE CREA 25747 - D/PE
N A , N QUADRO DE REVISAO
11 POCO DE INSPECAO TIPO PE 1.2 X 1.5m. PARA REDE SUBTERRANEA DE MEDIA TENSAO
12 REDE DE BT EM ELETRODUTOS SUBTERRANEOS A INSTALAR 3#50(50) 1kV
é:) PROJETEC PROJETO EXECUTIVO
13 POCO DE INSPECAO DE BAIXA TENSAO TIPO SI A INSTALAR 0 LU e Eepuharapre s usimbdnas AVENIDA RIO BRANCO
14 POCO DE INSPECAO DE BAIXA TENSAO TIPO S2 A INSTALAR @
15 R - PROJETO: TITULO: ~
BANCO DE DUTO CORRUGADO SUBTERRANEO DE BAIXA TENSAO |NSTALACOES PROJ ETO DE TU BU LACO ES SECAS DE SISTE MAS DE MT e BT
REDE SUBTERRANEA DE MT e BT
COD. PLANTA: REV.: DATA NOV. 2014 ‘ PRANCHA:
RO ‘ ESCALA 1/250, 1/500 \ 1 03/11




