
BARRA TERRA

A B C N

CIRC. 1
16A

DIAGRAMA TRIFILAR - P 03/06

DISJ. 120 A

DISJ. DR
{

P

CIRC. 2
10A DISJ. DR

}

5 # 50 MM²

CIRC. 3
16ADISJ. DR

{ CIRC. 4
10A DISJ. DR

}

CIRC. 5
16ADISJ. DR

{ CIRC. 6
DISJ. DR

}

CIRC. 7
16ADISJ. DR

{ CIRC. 8
10A DISJ. DR

}

CIRC. 9
16ADISJ. DR

{ CIRC. 10
10A DISJ. DR

}

CIRC. 11
16ADISJ. DR

{ CIRC. 12
10A DISJ. DR

}

CIRC. 13
16ADISJ. DR

{ CIRC. 14
10A DISJ. DR

}

CIRC. 15
16ADISJ. DR

{ CIRC. 16
10A DISJ. DR

}

CIRC. 17
16ADISJ. DR

{ CIRC. 18
10A DISJ. DR

}

CIRC. 19
16ADISJ. DR

{ CIRC. 20
10A DISJ. DR

}

CIRC. 21
16ADISJ. DR

{ CIRC. 22
10A DISJ. DR

}

CIRC. 23
16ADISJ. DR

{ CIRC. 24
10A DISJ. DR

}

CIRC. 25
16ADISJ. DR

{ CIRC. 26
10A DISJ. DR

}

CIRC. 27
16ADISJ. DR

{ CIRC. 28
10A DISJ. DR

}

CIRC. 29
16ADISJ. DR

{ CIRC. 30
10A DISJ. DR

}

CIRC. 31
16ADISJ. DR

{ CIRC. 32
10A DISJ. DR

}

CIRC. 33
16ADISJ. DR

{ CIRC. 34
10A DISJ. DR

}

CIRC. 35
16ADISJ. DR

{ CIRC. 36
10A DISJ. DR

}

CIRC. 37
20ADISJ. DR

{ CIRC. 38
10A DISJ. DR

}

CIRC. 39
20ADISJ. DR

{ CIRC. 40
10A DISJ. DR

}

CIRC. 41
20ADISJ. DR

{ CIRC. 42
10A DISJ. DR

}

CIRC. 43
16ADISJ. DR

{ CIRC. 44
10A DISJ. DR

}

CIRC. 45
10ADISJ. DR

{ CIRC. 46
10A DISJ. DR

}

CIRC. 47
10ADISJ. DR

{ CIRC. 48
10A DISJ. DR

}

CIRC. 49
10ADISJ. DR

{ CIRC. 50
10A DISJ. DR

}

RESERVA{ RESERVA}

{ }

VEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO

{

RESERVA

RESERVA

RESERVA

10A

BARRAMENTO DE COBRE
ELETROLITICO 150 A

QUADRO DE CARGAS P-04/06

CIRCÚITOS

POTÊNCIA (W)

2 X 32W (mm) ²

CABOS DISJUNTORES

(A)

TOTAL

(W)

C1

C2

TOTAL

2,5 10 640

16

10

2,5 10 640

C3

LÂMPADAS

25

6,00

10 640

1.920

R

BARRA TERRA

A B C N

CIRC. 1
10A

DIAGRAMA TRIFILAR - P 01/06

DISJ. 70 A

DISJ. DR
{

P

CIRC. 2
10A DISJ. DR

}

5 # 25 MM²

CIRC. 3
10ADISJ. DR

{ CIRC. 4
10A DISJ. DR

}

CIRC. 5
10ADISJ. DR

{ CIRC. 6
DISJ. DR

}

CIRC. 7
16ADISJ. DR

{ CIRC. 8
16A DISJ. DR

}

CIRC. 9
10ADISJ. DR

{ CIRC. 10
16A DISJ. DR

}

CIRC. 11
16ADISJ. DR

{ CIRC. 12
16A DISJ. DR

}

CIRC. 13
16ADISJ. DR

{ CIRC. 14
16A DISJ. DR

}

CIRC. 15
16ADISJ. DR

{ CIRC. 16
16A DISJ. DR

}

CIRC. 17
10ADISJ. DR

{ CIRC. 18
16A DISJ. DR

}

CIRC. 19
16ADISJ. DR

{ CIRC. 20
16A DISJ. DR

}

CIRC. 21
10ADISJ. DR

{ CIRC. 22
16A DISJ. DR

}

CIRC. 23
16ADISJ. DR

{ CIRC. 24
16A DISJ. DR

}

{ }RESERVA RESERVA

VEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO

10A

BARRAMENTO DE COBRE
ELETROLITICO 80 A

ESCALA

1/100

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

GERÊNCIA OPERACIONAL DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

DETALHES-QUADRO DE CARGAS-DIAGRAMAS-LEGENDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

PRANCHA

E M L U R B

ARQ. N.

JAN/ 2016
DATA

EQUIPE TÉCNICA

ELIZA BARROS - CREA 15078-D/PE

PROJETO:

DESENHO:

APROVADO:

VERIFICADO:

OBSERVAÇÃO:

AV. 48/15

RICARDO FAUSTO - CREA 9868-D/PE

MÁRIO BALDER /EUGENIO P. SERPA/JOÃO DE FREITAS

FERNANDO A. OLIVEIRA

05/06

REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DE
SANTA RITA

QUADRO  DE   CARGAS   P 01/06

CIRCUITOS
LUMINÁRIAS

2 X 32W

TOMADAS

(mm) ²

CABOS DISJUNTORES

(A)

TOTAL

(W)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

TOTAL

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

16

16

10

448

 2 x 200W

1007

07

07

07

448

448

448

960

2 X 20W
SPOT

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

18

07

07

86 42 128 4#25

6

6

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

3#2,5

10

10

10

10

10

16

10

448

448

2400

2400

720

2400

70 39648

C23

C24

C25

C26

6

3#2,5

2400

2400

2400

2400

960

2400

2400

24

166

166

24

166

166

166

166

166 2400

166 2400

18 10 720

2400166

2400166

166 2400

RESERVA

RESERVA

10

ICC. 3KA ICC. 25KA

BARRA TERRA

F N

CIRC. 1
10A

DISJ. 16 A

DISJ. DR
{

P

CIRC. 2
10A DISJ. DR

}

3 # 6 MM²

CIRC. 3
10ADISJ. DR

{ RESERVA}

{ }

VEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO

BARRAMENTO DE COBRE
ELETROLITICO 20 A

ICC. 3KA

TOTAL

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C48

C49

C50

C51

C52

C27

QUADRO DE CARGAS P-03/06

CIRCUITOS
LÂMPADAS

2 X 32W 2X200W

TOMADAS

(mm) ²

CABOS DISJUNTOR  DR

(A)

TOTAL

(W)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

6 2,5 16 2400

2,5 10 240

6 2,5 16 2400

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

2,5 10

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

2,5

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

9 4,0 20 3600

9 4,0 20 3600

9 4,0 20 3600

2,5 10

2,5 10

2,5 10

6 2,5 16 2400

6 2,5 16 2400

2,5 10 480

2,5 10 153624

2,5 10 153624

2,5 10 153624

2,5 10 153624

120 70344231 147 4 50#

30 mA

RESERVARESERVA

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2,40m , COPPERWELD OU SIMILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - USO EXTERNO

QUADRO DE MEDIÇÃO DA CELPE

ELETROCALHA COM TAMPA 100X100mm À 5,2m DO PISO

CAIXA DE ALVENARIA (0,40X0,40X0,60)m COM FUNDO DE BRITA.

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA - 750V

POSTE DUPLO -T

ELETRODUTO PELO PISO

LUMINÁRIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2 X  32W

TOMADA DE 200W, 10 A (2P + T)

LEGENDA

OBSERVAÇÕES:

1)  VIDE BITOLAS DOS CABOS NO QUADRO DE CARGAS

 2)  TODOS OS CONTEINERS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS E INTERLIGADOS

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA SPOT

DISJUNTOR DR ICC. 4,5 KA

ELETROCALHA COM TAMPA 50X50mm À 2,5m DO PISO
(SOBRE AS BANCAS DE ESPECIARIAS)

ELETROCALHA COM TAMPA 100X100mm SOBRE
OS CONTEINERS (T6) OU SERVIÇO (T2)

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA - 1KV

P - 04/06

10

10

30

 20W
SPOT

24

24

FLUORESCENTE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

18

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

360

360

360


