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——— Cabo de Cobre NU #50 mm°*

@ Haste em Cobre 240x16bmm em caixa
de inspecdo plastica com tampa conforme

pisO encontrado.

P Coixa de Equipotencializacdo

LEP Ligacdo Extra Potencial

Conexao: Malha de Coberta e Malha
de Solo

VERGALHAO DO PARA—RAIOS ¢3/8"

N GALVANIZADO A FOGO "RE-BAR"
o ! TEL—760 OU FERRAGEM DO PILAR

P

PAREDE ACABADA CAIXA METALICA P/ EMBUTR COM TAMPA

20 x 20 x 14 cm TEL-901

N

CAIXA DE EQUALIZAGAO
/TE_L—sm (EMBUTIDA)

FITA PERFURADA
ESTANHADA TEL-750
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RESERVA / CABO DE COBRE ISOLADO #80mn?
TEL-5717, VA AQ ATERRAMENTO
TUBULAGRO DE INCENDIO DA SUBESTAGAO
CABO DE COBRE NU #50mm® VAl AO ATERRANENTO TELEMIG

CAIXA DE EQUALIZAGAO

CABO DE COBRE NU MALHA GERAL DE
50mm TEL—-5750 P ATERRAMENTO
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1 AMARRAGAO COM

ARRAME RECOZIDO

HASTE DE ATERRAMENTO
VER DETALHE
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INTERLIGAGAO DA CAIXA DE EQUALIZAGAO
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RUA REAL DA TORRE

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/125

CAdas O

Engenharia, Projelos & Avaliagdes CS U R B SO LN
0wy

CABO DE COBRE NU
50mm TEL—-5750

MALHA GERAL DE
ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO
VER DETALHE

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
(SPDA)

DA UNIAO DA DESCIDA COM A MALHA

DETALHE

PROPRIETARIO: CSURB - COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DO RECIFE

CABO DE COBRE NU LOCAL: MERCADO DA MADALENA - RUA REAL DA TORRE, 270, MADALENA - RECIFE/PE

#50mm? TEL—5750

VALA DA MALHA DE

REVISAO: | RO1 | 09/03/2016

ATERRAMENTO
AREA CONSTRUIDA: 2.583,42 m?

PRANCHA:
PLANTA BAIXA - DETALHES

RESP. TECNICO: . CREA: FONE:
ANTONIO EDUARDO DA SILVA MELO PE 053137 (81) 3265-6863
PROJETISTA: DATA: PRANCHA:
AISLA RAYANA 07/2015

EMAIL: ESCALA: 04/05

CONTATO@ADASPROJETOS.COM.BR 1125




